
DENOMINACION

CLIENTE

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

FABRICA DE ARMAS DE TOLEDO

EDIFICIO - 3

(INSTITUTO DE CIENCIAS AMBIENTALES)

PLANTA BAJA Y PRIMERA

SALIDA

VIA DE EVACUACION PRINCIPAL

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

E ESCALERA

CUADRO ELECTRICO

SECTOR DE INCENDIO

S ACCESO A EDIFICIO

S E Ñ A L I Z A C I O N

L E Y E N D A

BA BARRA ANTIPANICO

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS

P POBLACION

P* POBLACION ALTERNATIVA

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICACIA 27A 183B

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICACIA 34A 144B

EDIFICIO 3

CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA

MANTA APAGAFUEGOS

OCUPACION MAXIMA A EVACUAR

 O CONFINAR EDIFICIO
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ASC.

PLANO DE "USTED ESTA AQUI"

DUCHA + LAVAOJOS

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

BOTIQUIN

EXTINTOR DE CO ₂ EFICACIA 70B

AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS OPTICOS

EXTINTOR DE CO ₂ EFICACIA 70B

AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS OPTICO-SONORO

CONTROL DE ACCESOS

L.R.E. LOCAL RIESGO ESPECIAL
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